
*Impostazione delle curve di riscaldamento (solo con regola-
zione per funzionamento in funzione delle condizioni climati-
che esterne)

Le curve di riscaldamento rappresen-

tano il rapporto esistente tra tempera-

tura esterna e temperatura acqua di

caldaia o di mandata.

Più semplicemente: più bassa è la

temperatura esterna, più elevate sono

la temperatura acqua di caldaia o di

mandata.

La temperatura ambiente dipende a

sua volta dalla temperatura acqua di

caldaia o di mandata.

Taratura al momento della fornitura:
& Inclinazione = 1,4
& Scostamento = 0

A Inclinazione della curva di riscal-

damento con impianti di riscalda-

mento a pavimento

B Inclinazione della curva di riscal-

damento con impianti a bassa

temperatura (secondo la norma-

tiva per il risparmio energetico)
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